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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Dla zadania inwestycyjnego pn:
Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej IV etap (wymiana pompy przepompowni

wody deszczowej , wymiana odcinka kanalizacji deszczowej w czesci potnocnej
terenu szpitala przy ul. Mirowskiej 15)

1.WYMAGANIA OGOLNE

1.1Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Specyfikacja Techniczna wymagania ogdélne odnosi sie do wymagan dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach ww. przedmiotu
zamowienia.

1.2Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych stanowi czes$é
dokumentow przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3Zakres roboét objetych ST

1.3.1 Roboty budowlane — ziemne przygotowacze
Wykopy liniowe, wykopy przestrzenne, demontaz istniejgcych nawierzchni
w raz z podbudowg, wykonanie warstwy piaskowej na trasie montazu
kanalizacji deszczowej, zasypanie wykopow, odtworzenie nawierzchni

1.3.2 Pozostate roboty budowlane:
Wykonanie studzienek rewizyjnych i tgczeniowych odcinki rurociggu
kanalizacji deszczowej, modernizacja komory pomp odpompowujgcych
wode deszczowg do rzeki Warty

1.3.3. Roboty budowlane — elektryczne
Wymiana elementéw sterowania pompami, modernizacja zasilania pomp

1.3.4. Roboty budowlane — instalacyjne — montaze:
Montaz rurociggdw kanalizacji deszczowej, montaz kompletnych
studzienek rewizyjnych i przepustowych kanalizacji deszczowej, wymiana
pompy odpompowujgcych wode deszczowg do rzeki Warty, wykonanie
studzenki chlonnej w pomieszczeniu sterowni pawilonu C, rewizja
istniejgcych odcinkéw kanalizacji deszczowej z odpompowaniem nadmiaru
wody deszczowej

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z przedmiarem robot, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych i poleceniami Zamawiajgcego.

Przekazanie terenu budowy — Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.
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1.4.1.Zgodnos¢ rob6ét z Przedmiarem Robét i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

Dokumenty — Przedmiar robét , Specyfikacja Techniczna Wykonania Odbioru
Robot  przekazane przez Zamawiajgcego stanowig komplet a wymagania
wyszczegodlnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catym komplecie. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedow lub
opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przedmiarem robo6t i ST.
Dane okreslone w przedmiarze robot i ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
wszelkie odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z przedmiarem robét lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robot, to
takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.4.2. Informacje o terenie budowy. Zakres prac.

Na terenie posesji i bezposrednio do budynku doprowadzona jest energia
elektryczna. Na potrzeby budowy moze byC pobierana z istniejgcego przytgcza
elektrycznego. Woda na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcej instalaciji.
Po zakonhczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
uporzgdkowania placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (
zastanego przez rozpoczeciem prac budowlanych ) wigcznie z odtworzeniem
ewentualnie zniszczonych elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca bedzie
zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji i wykonywania robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,
- ochrony mienia zwigzanego z budowa.

Wykonawca w trakcie prowadzenia prac zobowigzany jest stosowac sie do
ogolnie obowigzujgcych przepiséw prawa pracy zasad BHP przy prowadzeniu robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonywania i utrzymywania stanie
nadajgcym sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robot tymczasowych,
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat
robot tymczasowych takich jak: urzgdzenia do transportu pionowego, zabezpieczania
powierzchni pionowych i poziomych folig chronigcg przed przedostawaniem sie kurzu
i opadéw atmosferycznych trakcie prowadzenia prac.

W zakres rob6t wchodzg roboty budowlane:

Jak w zatgczonym przedmiarze robot
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe.

Co najmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
informacje zaswiadczajgce o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O wyrobach budowlanych”. Materiaty
powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatdw oznakowanych znakiem
CE przewidzianych do zastosowania na zewnagtrz budynku nalezy udokumentowac
dostosowanie ich do polskim warunkow klimatycznych. Do materiatéw i urzgdzen nie
posiadajgcych oznaczen B Ilub CE nalezy zatgczy¢ aprobaty techniczne
potwierdzajgce przydatno$¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy
bedg potrzebne do robdét byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem
warunkéw atmosferycznych, zachowaty swojg jako$¢ im wiasciwosc¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom a w szczego6lnosci wymienione
w ,Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych” zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot w ktorym znajdg sie nie zadbane i nie
zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Wariantowa stosowanie materiatow .

Jesli przedmiar robot lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze co najmniej na siedem dni roboczych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzgdzenia sprawne technicznie nie
powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska olejem, smarami itp.
Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urzgdzen innych niz powszechnie stosowane
w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

W trakcie realizacji robét nalezy stosowacC sSrodki transportowe sprawne
technicznie nie powodujgce nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia srodowiska,
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olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia materiatobw wrazliwych na warunki
atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i witasciwosci przewozonych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim
powinny odpowiadac¢ zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.
). Przystgpienie do realizacji prac mozliwe bedzie po zapewnieniu bezpieczehstwa
uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy
przestrzega¢ okreslone zostaly w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z przedmiarem robo6t, wymaganiami ST oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petng kontrole robot i jakos¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli gwarantujgcy wykonanie robdt przy zachowaniu wymaganej przez
Zamawiajgcego jakosci.

6.2. Kontrole prowadzone przez Zamawiajgcego.

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest
podokonywania kontroli. Zapewniona mu bedzie ze strony Wykonawcy wszelka
potrzebna do tego pomoc.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy zezwoli na uzycie tylko tych materiatow, ktdre sg dopuszczone
do stosowania w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,O
wyrobach budowlanych” i posiadajgcych:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosS¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich Norm Ilub aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Polskg Normg
Przenoszgcg Normy Zharmonizowane,
- aprobate techniczng w wypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.4. Dokumenty budowy.

Na wykonanie robét objetych umowg niezbedne jest prowadzenia dziennika budowy.
W trakcie robét Wykonawca winien ponadto zgromadzi¢ n/'w dokumenty:

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokot odbioru robot,

- protokot narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- atesty, certyfikaty, instrukcje obstugi i gwarancje na urzgdzenia montowane
podczas budowy.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawione do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres robot. Obmiaru dokonuje
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego. O zakresie obmierzonych robot i o
terminie obmiaru wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

7.2 Zasady okreslania ilosci materiatéw.

Obmiaréw dokonywac nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach
naktadow rzeczowych zastosowanych do sporzgdzania kosztorysoéw ofertowych.
7.3 Czas przeprowadzania odbioru.

Obmiary bedg przeprowadzane w czasie umozliwiajgcym stwierdzenie
faktycznie wykonanych prac.

8 . ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty polegajg odbiorowi :
- ostatecznemu

8.1 Odbiér ostateczny robét.

8.1.1 Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
przedmiarem robot. W przypadku gdy roboty nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych oraz ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt
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poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

8.1.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym  dokumentem  poswiadczajgcym  dokonanie  odbioru
ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty ( jezeli stosowne przepisy prawne
a w szczegoélnosci Prawo Budowlane wymagajg ich sporzgdzenia dla zakresu prac
bedgcego przedmiotem umowy):
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robot potwierdzajgcy:

1. Zrealizowanie prac na ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

2. Zrealizowanie prac uzupetniajgcych (dodatkowych) ktérych koniecznosc

wykonania wynika w trakcie realizacji zadania.

Ptatnosci podlega kwota zapisana w umowie obejmujgca:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Nie przewiduje sie osobnego odbierania i rozliczania tego typu prac. Wartos¢
ich powinna by¢ wliczona w koszt rob6t podstawowych.

11. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét

budowlanych.

11.1 Umowa o wykonanie rob6t budowlanych,

11.2 Przedmiar robat,

11.3 Oferta i kosztorys ofertowy Wykonawcy,

11.4 Aprobaty techniczne wtadciwe dla zastosowania materiatow,

11.5 Obowigzujgce normy europejskie, polskie i branzowe oraz warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych,

11.6 Ogodlne wytyczne, zalecenia i instrukcje stosowania wyrobéw wydane przez ich

producentow,

11.7 Przepisy prawne dotyczgce BHP, Prawa Pracy, Ochrony Srodowiska i Ochrony

Przeciwpozarowe;j.
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